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Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 2 - Investimento 4.4
- sub investimento 4.4.1. “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con
veicoli a combustibili puliti” (CUP D60J22000000006)

Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilita Sostenibile (PSNMS) - citta ad
alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020”. (CUP D60J21000040001)

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI

DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHE DI
INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO,
MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI),

PRESSO L'AREA DI PROPRIETA AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA
TRENTO ANG. VIA LATINA)
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